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geprüft

AJZ Sanierung und Umbau des ehemaligen
Tuchfabrikgebäudes
Kinder- und Jugendzentrum und Büros
Anscharstraße 8-10
24534 Neumünster

Bauherr

Architekten Anderhalten Architekten GmbH
Köpenicker Straße 48 - 49
10179 Berlin

Tel:  +49. 30. 27 89 44 - 0
Fax:  +49. 30. 27 89 44 - 11

Datum/ Unterschrift Architekt

Stadt Neumünster
vertr. durch Abt. Stadtplanung und Erschließung

Brachenfelder Str. 1-3
24534 Neumünster
Ansprechpartnerin: Dipl.-Ing. / MA Sabine Schilf
Tel:  +49. 4321. 942-27 05

Datum/ Unterschrift Bauherr

Legende

Symbole

Hinweise
und
Bemerkungen

 Alle Maße des Bestandsgebäudes sind ca. Maße und vor Ort zu prüfen

 Für die technischen Gewerke Heizung / Lüftung / Sanitär / Elektro sind die  
 Zeichnungen der entsprechenden Fachingenieure maßgebend. Für die
 Außenanlagen sind die Zeichnungen der Landschaftsarchitekten maßgebend.
 

Inhalt DatumIndex

Plan-Nr.Anderhalten Architekten GmbH

BH  Brüstungshöhe

F30-90  Brandschutzklasse f. Wände

T30-90  Brandschutzklasse f. Türen

dTs  dicht- und selbstschließende Tür

NA   Notausgang

dT  dicht schließende Tür

UKRD

Ein- und Ausgang

Höhenkote OKFF - Grundriss

OKFF

OKRF

UKFD

fbT  feuerbeständige Tür

fhT  feuerhemmende Tür

rdT  rauchdichte Tür

fhrdT  rauchdichte und feuerhemmende Tür

RH  Raumhöhe

RWAF  Rauch- und Wärmeabzugsfenster

SH  Sturzhöhe Decken Stahlbeton

Wände Mauerwerk

Dämmung innen

rdTs  rauchdichte u. selbstschließende Tür
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Stahlrahmen Aussteifung

Stahlrahmen Aussteifung

22 Stg. 17,0/29,022 Stg. 17,0/29,0

Tresen

fhrdT

+-0,00
+23,66 ü.NN
RH 3,44mdTsdTs

dTs

fhrdT

fhT

fhT

fhT

fhT

fhT

NA

NA

NA

NANA

NA

Aufzug
5 Pers.
400kg

20 Stg. 18,7/29,0

+-0,00
+23,66 ü.NN
RH 3,44mFluchttreppe

BH 95

BH 95

Bühne
30 m²

Schacht
3,3 m²

Zuschauerraum
(max. 200 Personen)
150 m²

NANA NA

+-0,00
+23,66 ü.NN
RH 3,44m

Stehplätze
(120 Personen)
60 m²

Sitzplätze an Tischen
(80 Personen)
80 m²

rdT

rdT

Teeküche Teeküche

Teeküche

Treppenhaus

1.07

NGF: 17,74 m2

Büroeinheit B

1.05

NGF: 76,78 m2

Flur

1.15

NGF: 3,65 m2

WC Beh.

1.19

NGF: 6,30 m2

Lager

1.23

NGF: 14,79 m2

WC

1.16

NGF: 2,97 m2

WC Herren

1.20

NGF: 8,30 m2

WC Damen

1.18

NGF: 8,88 m2

Band 1

1.17

NGF: 11,96 m2

Lager

1.28

NGF: 7,70 m2

Foyer/Café

1.26

NGF: 88,45 m2

Saal/Gruppenraum 1

1.29

NGF: 180,11 m2

Büroeinheit A

1.01

NGF: 89,78 m2

Werkstatt

1.32

NGF: 34,45 m2

Hausanschluß

1.31

NGF: 10,58 m2

Treppenhaus

1.25

NGF: 16,52 m2

Büroeinheit C

1.14

NGF: 54,11 m2

WC

1.10

NGF: 3,71 m2

WC

1.13

NGF: 3,81 m2

Pumi

1.21

NGF: 1,39 m2

Lager

1.27

NGF: 7,75 m2

Flur

1.22

NGF: 7,15 m2

Vorraum WC

1.20a

NGF: 3,84 m2

Vorraum WC

1.18a

NGF: 4,18 m2

Technik

1.24

NGF: 5,37 m2

Technik

1.06

NGF: 5,71 m2

WC

1.04

NGF: 4,18 m2

Windfang (kalt)

1.30

NGF: 36,14 m2
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Balkon
12,5 m²

Luftraum
Saal/Gruppenraum 1

Stahlrahmen Aussteifung

Stahlrahmen Aussteifung

+3,74
+27,40 ü.NN
RH 3,10m

+3,74
+27,40 ü.NN
RH 3,20-4,20m

dT

dT

dT dT

fhrdT

dTsdTs

NA

NANA

NA NA

+3,72
+27,38 ü.NN

Dachterrasse
124m²

dTs

Aufzug
5 Pers.
400kg

fhrdT fhrdT

20 Stg. 17,1/29,0

Schacht
3,3 m²

Fluchttreppe

Teeküche Teeküche

Teeküche

Medienwerkstatt

2.17

NGF: 17,76 m2

Mitarbeiter WC

2.16

NGF: 6,45 m2

Regie

2.15

NGF: 7,02 m2

Band 2

2.14

NGF: 14,33 m2

Flur

2.18

NGF: 15,71 m2

Büro

2.19

NGF: 15,28 m2

Treppenhaus

2.20

NGF: 23,53 m2

Flur

2.21

NGF: 21,75 m2

Gruppenraum 2

2.22

NGF: 23,69 m2

Gruppenraum 3/Küche

2.23

NGF: 23,13 m2

Gruppenraum 4

2.24

NGF: 22,84 m2

Treppenhaus

2.06

NGF: 24,72 m2

Büroeinheit D

2.01

NGF: 93,47 m2

Büroeinheit E

2.05

NGF: 78,84 m2

Büroeinheit F

2.13

NGF: 55,46 m2

WC

2.04

NGF: 3,76 m2

WC

2.09

NGF: 3,80 m2

WC

2.12

NGF: 3,81 m2

ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN

Index A / Anpassungen Brandschutz/ Windfang/ Werkstatt Dach/ BürosTeeküchen 06.06.2016

Index B / Anpassungen Brandschutz/ Windfang/ Werkstatt Dach 22.06.2016

Index C / Anpassungen Brandschutz 24.06.2016

Index D / Anpassungen Büros WCs und Teeküchen 15.08.2016
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